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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область) 
Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения 

Излучинск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2021
                                                                                             №427
пгт. Излучинск

Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижне-вартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории му-ниципального образования городское поселение Излучинск, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,                               в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации                     от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку                        их разработки и утверждения», учитывая протокол публичных слушаний                             по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2021:
1. Внести в книгу 1 «Утверждаемая часть «Схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.9. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)                              и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 1;
1.2. Подпункт г) «Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу                                  из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавшим нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.» раздела 4 «Предложения                                     по строительству, реконструкции  и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить в новой редакции согласно приложению 2;
1.3. Подпункт д) «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями      по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»                        раздела 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить в новой редакции согласно приложению 3;
1.4. Таблицу 4.3 «Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного запаса» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции                                        и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить                      в новой редакции согласно приложению 4;

1.5. Таблицу 2.4 «Балансы тепловой энергии (мощности) и перспек-тивной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности» раздела 2                      «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии                   и тепловой нагрузки потребителей» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.6. Подпункт в) «Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить абзацем согласно приложению 6.
1.7. Пункт д) раздела «Введение», изложить в новой редакции:

«Кроме того, для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения гп. Излучинск Схемой предлагается:

- к 2026 году перевод котельной Новая  на сжигание попутного газа путем строительства газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов;

- установка на котельной Новой коммерческих счетчиков учета тепловой энергии и строительство ВПУ;

- выполнение автоматизации тепловых пунктов потребителей п.г.т Излучинск с установкой корректирующих насосов и счетчиков коммерческого учета.».
1.8. В столбце 6 строки 27 таблицы 1.3. «Перечень запланированных                          к строительству общественных объектов» раздела 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель                                 в установленных границах территории городского поселения», текст «2014» изложить в новой редакции, заменив на «введен».
1.9. Третий абзац подпункта в) «Описание существующих                                      и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии» раздела 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» исключить. 
1.10. Четвертый абзац раздела 6 «Перспективные топливные балансы» текст «Схемой предлагается к 2018 году перевод котельной Новая на сжигание попутного газа путем строительства газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов» изложить в новой редакции:

«Схемой предлагается к 2026 году перевод котельной Новая                                 на сжигание попутного газа путем строительства газопровода к котельной, ГРП и замену горелок существующих котлов.». 
2. Начальнику отдела организации деятельности администрации поселения (М.А. Румянцевой) разместить (опубликовать) постановление                       на официальном сайте органов местного самоуправления поселения. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-ния.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
	Глава администрации поселения
	
	              В.А. Берновик


	Приложение 1 к постановлению 

администрации поселения

от 09.08.2021 № 427



           Таблица 1.9   Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей пгт. Излучинск
	№ п/п
	 
	Наименование показателя
	Годы реализации

	
	
	
	2013*
	2014*
	2015*
	2016*
	2017*
	2018*
	2019*
	2020*
	2021**
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	актуализация 2021
	Годовая выработка тепла, всего тыс.Гкал, в т.ч.
	476,034
	503,796
	479,313
	495,129
	467,571
	521,952
	475,732
	417,935
	467,518
	473,653
	480,968
	486,391
	459,753
	459,515
	459,515
	459,515

	
	
	Годовая выработка тепла, ТЭС тыс.Гкал
	467,032
	501,351
	466,662
	486,872
	456,268
	511,674
	469,408
	413,491
	465,424
	467,206
	474,521
	479,944
	453,306
	457,421
	457,421
	457,421

	
	
	Годовая выработка тепла КЖП, тыс.Гкал
	9,002
	2,445
	12,651
	8,257
	11,303
	10,278
	6,324
	4,444
	2,094
	6,447
	6,447
	6,447
	6,447
	2,094
	2,094
	2,094

	2
	актуализация 2021
	Годовой расход тепла на собственные нужды, всего тыс.Гкал, в т.ч.
	242,147
	247,063
	254,83
	232,887
	233,074
	271,319
	230,436
	204,381
	235,069
	222,097
	212,182
	214,057
	227,689
	227,451
	227,451
	227,451

	
	
	Годовой расход тепла на собственные нужды ТЭС, тыс.Гкал
	241,436
	246,895
	254,175
	232,599
	232,723
	271,0
	230,196
	204,246
	234,938
	221,728
	211,813
	213,688
	227,320
	227,320
	227,320
	227,320

	
	
	Годовой расход тепла на собственные нужны КЖП, тыс.Гкал
	0,711
	0,168
	0,655
	0,288
	0,351
	0,319
	0,24
	0,135
	0,131
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,131
	0,131
	0,131

	2.1.
	актуализация 2021
	в % к выработке тепловой энергии в целом по ГРЭС, в т.ч.
	50,9%
	49,0%
	53,2%
	47,0%
	49,8%
	52,0%
	48,4%
	48,9%
	50,3%
	46,9%
	44,1%
	44,0%
	49,5%
	49,5%
	49,5%
	49,5%

	
	
	в % к выработке тепловой энергии в целом по ТЭС
	51,7%
	49,2%
	54,5%
	47,8%
	51,0%
	53,0%
	49,0%
	49,4%
	50,5%
	47,5%
	44,6%
	44,5%
	50,1%
	49,7%
	49,7%
	49,7%


	
	
	в % к выработке тепловой энергии в целом по КЖП
	7,9%
	6,9%
	5,2%
	3,5%
	3,1%
	3,1%
	3,8%
	3,0%
	6,3%
	5,7%
	5,7%
	5,7%
	5,7%
	6,3%
	6,3%
	6,3%

	3
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего тыс.Гкал, в т.ч.
	233,887
	256,733
	224,483
	262,242
	234,497
	250,633
	245,296
	213,554
	232,449
	251,556
	268,786
	272,334
	232,064
	232,064
	232,064
	232,064

	
	
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов тепловой энергии ТЭС, тыс.Гкал
	225,596
	254,456
	212,487
	254,273
	223,545
	240,674
	239,212
	209,245
	230,486
	245,478
	262,708
	266,256
	225,986
	230,101
	230,101
	230,101

	
	
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии КЖП, тыс.Гкал
	8,291
	2,277
	11,996
	7,969
	10,952
	9,959
	6,084
	4,309
	1,963
	6,078
	6,078
	6,078
	6,078
	1,963
	1,963
	1,963

	4
	актуализация 2021
	Покупная тепловая энергия, тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	актуализация 2021
	Расход  энергии на хозяйственные нужды с коллекторов, тыс.Гкал
	15,118
	25,746
	9,752
	30,95
	11,1173
	9,831
	22,63
	11,477
	14,832
	30,413
	47,643
	50,903
	10,743
	10,743
	10,743
	10,743

	6
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	210,48
	228,71
	202,74
	223,32
	212,43
	240,802
	222,67
	202,077
	217,617
	221,143
	221,143
	221,431
	221,321
	221,321
	221,321
	221,321

	7
	актуализация 2021
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "Нижневартовская ГРЭС", в т.ч.     
	27,102
	32,31
	27,946
	30,152
	28,307
	31,379
	28,062
	27,866
	29,775
	29,775
	29,775
	30,063
	29,953
	29,953
	29,953
	29,953

	7.1
	актуализация 2021
	Через изоляцию
	21,846
	27,049
	23,434
	25,053
	23,585
	25,739
	22,285
	23,033
	23,486
	23,486
	23,486
	22,612
	22,526
	22,526
	22,526
	22,526

	7.2
	актуализация 2021
	С потерями теплоносителя
	5,256
	5,265
	4,512
	5,099
	4,722
	5,64
	5,777
	4,833
	6,289
	6,289
	6,289
	7,451
	7,427
	7,427
	7,427
	7,427

	7.3
	актуализация 2021
	 - в % к отпуску тепловой энергии
	12,9%
	12,6%
	13,2%
	11,9%
	12,7%
	13,0%
	11,4%
	12,5%
	13,7%
	13,5%
	13,5%
	13,6%
	13,5%
	13,5%
	13,5%
	13,5%

	7.4.
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии на объекты хозяйственных нужд
	22,456
	24,8104
	25,382
	29,261
	24,5589
	28,296
	31,29
	25,628
	26,401
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406
	28,406

	8
	актуализация 2021
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч.       
	169,211
	173,867
	161,4028
	171,878
	170,514
	181,127
	163,31
	148,583
	161,441
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962
	162,962

	8.2.
	актуализация 2021
	 - иные потребители, в т.ч.     
	169,211
	173,867
	161,403
	171,878
	170,514
	181,127
	163,31
	134,072
	145,448
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282
	147,282

	8.2.1.
	актуализация 2021
	п.г.т. Излучинск жилой район
	147,486
	156,136
	147,9875
	157,079
	155,175
	164,100
	147,866
	73,492
	87,921
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051
	86,051

	8.2.1.1.
	актуализация 2021
	- бюджетные потребители
	20,731
	23,203
	20,522
	20,821
	22,337
	23,542
	18,9
	16,585
	21,344
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676
	19,676

	8.2.1.2.
	актуализация 2021
	- население
	74,722
	80,583
	58,4690
	65,439
	65,414
	70,584
	64,16
	56,907
	66,5766
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375
	66,375

	8.2.3.
	актуализация 2021
	-п.г.т. Излучинск промзона
	21,647
	25,332
	43,141
	43,714
	39,847
	40,715
	39,20
	37,06
	37,004
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45
	40,45

	8.2.4.
	актуализация 2021
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях АО "ИМКХ"(отпуск тепла для компенсации потерь), в т.ч.
	30,386
	27,018
	25,86
	27,105
	27,576
	29,259
	25,61
	23,522
	20,523
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781
	20,781

	8.2.4.1.
	актуализация 2021
	Через изоляцию
	30,08
	26,75
	25,34
	26,56
	27,02
	28,674
	25,09
	23,05
	20,11
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37

	8.2.4.2.
	актуализация 2021
	С потерями теплоносителя
	0,30
	0,27
	0,52
	0,54
	0,55
	0,59
	0,51
	0,47
	0,41
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	8.2.4.3.
	актуализация 2021
	 - в % к отпуску тепловой энергии 
	20,6%
	17,3%
	17,5%
	17,3%
	17,8%
	17,8%
	17,3%
	32,01%
	23,34%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%
	24,15%

	8.2.6.
	актуализация 2021
	- промзона НВ ГРЭС
	21,72
	17,72
	13,415
	14,799
	15,34
	17,027
	15,45
	14,511
	15,993
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680
	15,680


	* - фактические данные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** - плановые показатели в соответствии с заявки в РЭК Тюм.области, РСТ ХМАО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения

от 09.08.2021  № 427



г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,                    а также источников тепловой энергии, выработавшим нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Ликвидация котельной КЖП может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии к потребителям пгт. Излучинск при возникновении аварийных ситуаций на магистральном трубопроводе от НВГРЭС, и наличия технических ограничений в период проведения модернизации энергоблоков 800МВт. (2022-2025гг).

В период 2022-2025 годов, в рамках программы модернизации энергетики Российской Федерации, поочередно первый и второй энергоблоки НВГРЭС мощностью 800МВт, попавшие в эту программу (Конкурентный отбор мощности модернизации КОММОД), и имеющие в своём составе теплогенерирующее оборудование (бойлерные установки), будут находиться         на модернизации сроком до 12 месяцев.

В случае отключения в период проведения КОМОД (аварийное отключение, либо ремонт) единственного работающего энергоблока 800МВт,             и отсутствии КЖП (резервного источника), единственный оставшийся источник теплоснабжения – Отопительно-пусковая котельная (ОПК), будет работать без какого-либо резервирования по своему оборудованию, что может привести к полному прекращению подачи тепловой энергии потребителям                пгт. Излучинск.   Таким образом, в зону риска попадают основные потребители тепловой энергии: социальные и жилые объекты.

На основании проведенных расчетов (книга 2), Схемой к реализации рекомендуются следующие варианты резервирования подачи тепла                                в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС                                       до пгт. Излучинск 2 Ду x 500 мм протяженностью 3 км;

Техническое перевооружение системы газоснабжения КЖП проведено.
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д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

На основании проведенных расчетов, Схемой к реализации выбраны следующие варианты резервирования подачи тепла в пгт. Излучинск:

- строительство новой транзитной магистрали от НВГРЭС                             до пгт. Излучинск двух трубопроводов Ду500 мм протяженностью 3 км каждый;

Схема нового резервного вывода НВГРЭС приведена рисунке 5.1, расчет капиталовложений в ее строительство – в таблице 5.1
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Таблица 4.3 - Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного запаса
	Информация по актуализации
	Наименование источника
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	

	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	актуализация
	актуализация  2021
	758,0
	388,4
	320,2
	249,4
	123,9
	758,0
	388,4
	320,2
	249,4
	123,9
	758,0
	388,4
	320,2
	248,6
	123,1

	
	Продолжение таблицы 4.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация по актуализации
	Наименование источника
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	актуализация
	актуализация 2021
	758,0
	388,4
	320,2
	248,0
	121,7
	758,0
	388,4
	320,2
	247,0
	121,7
	758,0
	388,4
	299,2
	229,5
	121,7

	
	Продолжение таблицы 4.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация по актуализации
	Наименование источника
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020-2021 год

	актуализация 
	актуализация 2021
	758,0
	388,4
	299,2
	229,0
	121,7
	758,0
	388,4
	299,2
	229,0
	121,7
	616,0
	352,4
	263,2
	187,0
	81,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Продолжение таблицы 4.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация по актуализации
	Наименование источника
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час
	Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	
	
	установленная
	располагаемая
	нетто
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022-2028 год
	
	

	актуализация
	актуализация 2021
	758,0
	388,4
	299,2
	227,0
	121,7
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	Таблица 2.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в сетевой воде в зоне действия Нижневартовской ГРЭС с определением резерва (дефицита) ее тепловой мощности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Информация по актуализации


	Зона действия НВ ГРЭС


	Базовый 2012
	2013
	Этапы расчетного периода

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2023
	2024-2028

	актуализация 2021
	Установленная мощность оборудования, Гкал/час
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	616
	616

	актуализация 2021
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/час
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	388,4
	352,4
	352,4

	актуализация 2021
	Ограничения тепловой мощности, %
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	49%
	43%
	43%

	актуализация 2021
	Собственные нужды, Гкал/час
	61,00
	61,00
	61,02
	61,03
	61,05
	61,09
	61,1
	61,15
	61,15
	61,25

	актуализация 2021
	Хозяйственные нужды, Гкал/час
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1

	актуализация 2021
	Тепловая мощность нетто, Гкал
	320,20
	320,20
	320,2
	320,2
	320,2
	299,2
	299,2
	299,2
	263,2
	263,1

	актуализация 2021
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	16,4
	16,4
	16,6
	16,7
	16,8
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7

	по схеме
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час в т.ч.
	54,4
	54,4
	55,05
	55,48
	56,35
	58,03
	58,55
	60,49
	60,49
	64,5

	по схеме
	отопление и вентиляция
	51,2
	51,2
	51,8
	52,09
	52,69
	53,95
	54,32
	55,73
	55,73
	59,05

	по схеме
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	3,2
	3,2
	3,26
	3,39
	3,66
	4,08
	4,23
	4,23
	4,76
	5,45

	по схеме
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по схеме
	жилые здания
	31,2
	31,2
	24,76
	25,19
	26,06
	27,41
	27,93
	29,87
	29,87
	32,4

	по схеме
	общественные здания
	7,8
	7,8
	8,31
	8,31
	8,31
	8,64
	8,64
	8,64
	8,64
	10,12

	по схеме
	промышленные здания
	15,4
	15,4
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98

	по схеме
	Резерв (+) / дефицит (-) тепло-вой мощности, Гкал/час
	249,4
	249,4
	248,6
	248,0
	247,0
	208,9
	208,2
	205,8
	205,8
	200,7

	актуализация 2021
	Резерв (+) / дефицит (-) тепло-вой мощности, Гкал/час
	249,4
	249,4
	248,6
	248,0
	247,0
	229,5
	229,0
	227,0
	191,0
	186,9

	актуализация 2021
	Доля резерва, %
	78%
	78%
	78%
	77%
	77%
	77%
	77%
	76%
	73%
	71%

	актуализация 2021
	Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного ре-жима, Гкал/час
	758
	758
	758
	758
	758
	758
	388,4
	388,4
	352,4
	352,4
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Для повышения надежности и экономической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем теплоснабжения выполнить модернизацию АСУ ТП ОПК, что позволит обеспечивать надежный контроль технологических параметров, защиту, сигнализацию, мониторинг                   и диагностику запорно-регулирующей арматуры и тягодутьевых механизмов, питательных электронасосов (выполнение требований ПТЭ РФ п. 1.1.7).

Ориентировочные капиталовложения в модернизацию источника приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

	Наименование источника
	Планируемое мероприятие
	Ориентировочные капиталовложения, тыс. руб.

( в т.ч. НДС 20 %)
	Год реализации

	НВГРЭС ОПК
	Модернизация АСУ ТП, что позволит обеспечивать надежный контроль технологических параметров, защиту, сигнализацию, мониторинг и диагностику запорно-регулирующей арматуры и тягодутьевых механизмов, питательных электронасосов (выполнение требований ПТЭ РФ п.1.1.7)
	179 603,16
	2022

	Сумма
	179 603,16
	


